
北陸Ｔ社本社ビル 様
H14.10.01
電気料金改定

　 １４年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 １５／1
前年A 契約電力　kW － － － － － － 210 210

本社 B 最大電力　　kW 193 113 145 163 179 180 169 189 210 202
C 使用量　kWh 40,930 27,929 27,566 33,463 51,593 47,468 32,890 30,315 46,926 52,714
D1 金額 812,705 634,726 629,900 708,289 1,018,090 957,756 744,530 601,508 793,163 857,705
D2 現行料金単価修 729,760 578,128 574,038 633,449 902,702 851,594

１５年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 １６／1
当年a 契約電力　kW 210 210 210 162 162 166 166 166 171 185
b 最大電力　　kW 185 175 101 99 154 166 166 93 171 185
c 使用量　kWh 49,943 30,780 24,111 23,640 30,792 39,391 34,093 24,082 28,837 44,860
d 金額 821,562 610,857 536,981 514,611 589,840 677,833 626,984 509,109 548,140 716,447

単純前年比差額 c-C 使用量節電　kWh 9,013 2,851 -3,455 -9,823 -20,801 -8,077 1,203 -6,233 -18,089 -7,854
d-D1 金額 8,857 -23,869 -92,919 -193,678 -428,250 -279,923 -117,546 -92,399 -245,023 -141,258

料金単価ﾊﾟﾘﾃｨｰ差額 d-D2 金額 91,802 32,729 -37,057 -118,838 -312,862 -173,761 -117,546 -92,399 -245,023 -141,258
ROI= 月節約額*12/3,120,000 ROI 45.71% 120.33% 66.83% 45.21% 35.54% 94.24% 54.33%

Comment: 1 : 平成１４年１０月１日に料金改定がありましたので、昨年の４－９月は、Ｄ２に読替え料金を載せました。
昨年の4,5月と当年の4,5月では電気の使用量が増加しております。何らかの負荷増要因があることは明らかです。

契約電力変更日 しかしながら工事後（６－７月）の使用量が大幅に落ちており、負荷増を補う節電効果が早くも出ているものと推察されます。
６／１７ 2 : ６月は１７日が工事完了日のため、前年比対照は部分的に見る必要があります。
5,692kWh/月 3 : ８月は冷夏の影響もありましょうが、大幅削減です。

4 : ９月以降も大幅削減です。
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節電効果の変化
工事直後の７月以降、節電効果が歴然です。

ROIは５０％超です！


